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Vytizuje : Be. J.Tosovsky, t.8.5 415 88 253

Pan

Jan Martinec
Tt.Generala Piky 9
613 00 BRNO

Sdéleni

Na zéklad€ e-mailového podnétu pana Michala Kunovského ze dne 10.6.2008 sdélujeme
nasledujici.

Dne 1.7.2008 byl na stavbé ,Nastavba 8.a 9. N.P. na objektu bytoveho domu
Tt.Generala Piky 9, Brno, na pozemcich p.&.465/8, 465/18, 465/24, 465/25 vie k.u.Cerné Pole”
proveden pracovniky stavebniho ufadu UMC Bro-Kralovo Pole stavebni dozor ve véci
skute¢nosti tykajicich se hromosvodu uvedenych ve vyse uvedeném podnétu.

Na mist¢ samém bylo zjisténo, Ze na uvedené, dosud nedokonlené stavbé, jsou
realizovany zatim 4 svody hromosvodu (viz revizni zprava ze dne 28.8.2007, ze které vyplyva,
Ze revidované hromosvodni zafizeni je schopné bezpecné chranit objekt pfed uderem blesku);
dalSich 6 svodti hromosvodu umisténych na objektu neni funk&nich.

Dle sdé&leni pfitomného stavbyvedouciho pana Krejé¢iho bude termin dokonéeni
hromosvodu v ndvaznosti na dokonceni fasady upfesnén stavebnikem, tj. spoleénosti Metallor
Bau, s.r.0., resp. jejim zastupcem, panem F. Opletalem, po jeho navratu z dovolené.

Stavebni uUfad sd¢luje, Ze dle schvalené projektové dokumentace ma byt objekt vybaven
celkem 14 kusy hromosvodnich svodi. Funk¢nost dalSich, dosud nedokoncenych
hromosvodnich  svodili, bude stavebnim ufadem kontrolovana v probihajicim kolauda¢nim
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